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nr.2 serbatoi di accumulo
per impianto antincendio

Vo/=30+30 mc

CENTRALE ANTINCENDIO

— nr.2 pompe in aspirazione dalle cisterne
— nr.1 pompa di pressurizzazione impianto

- QE

Serbatoio ‘Jet Fire”
Vol=25 mc

nr.4 pompe CALPEDA
Q=84/180 mc/h
H=36/26 m.c.a

cisterna interrata

(V=~20 mc)
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vasca
di miscelazione

i
_
_
“ (acqua di pozzo e
_

acqua microfiltrata)
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(Vol tot 8 cisterne ~400 mc) serbatoio azoto liquido

serbatoi di accumulo _

N2 pompe Balke Q=320 mc/h H=26m

KW 37 1480 giri/min

troppo pieno canalone

PUNTI DI APPROVVIGIONAMENTO

ALTRI PUNTI

pos.

DENOMINAZIONE

IiPo

COORDINATE GEQGRAFICHE (*)

®

scarico industriale

pozzetto di ispezione (S1)

5'044°462 N 2'297°'187 E

POS. DENOMINAZIONE IiPO COORDINATE_GEQGRAFICHE (*)

@ acquedotto acquedotto uso potabile 5'044°385 N 2'297°155 E
@ P0OZZ0 1 P0ZZ0 5'044°364 N 2297212 E
OBZZ P0ZZ0 5'044°484 N 2'297'082 E
@ | rz POZZ0 5'044°453 N 2'297'128 E

(*) riferimento coordinate: GAUSS—BOAGA fuso Est

nr.4 pompe CALPEDA
NM4 125/55 C
Q=84/300 mc/h
H=16,7/5,8 m.c.a.
KW9.2 1450 giri/min
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"Canalone”
(bacino raffreddamento e decantazione
V=~730 mc)

stazione di filtraggio
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atomizz. rame/inox

T |

Pozzo

troppo pieno canalone

all'imp. filtrazione

serbatoi accumulo %
imp. rame V=120 mc
. CTV T

D imp. filtrazione acqua

4 / , b% rame atomizzato

OO0
N N A

I

LI L L]

acque industriali
filtrate
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palazzina e
reparti stabilimento

Autoclave a servizio /A
\
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———— RETE ACQUA USO IDROPOTABILE

ACQUE AD USO INDUSTRIALE
ACQUA DI PROCESSO IMPIANTI LAVORAZIONE GRANIGLIE/POLVERI FERROSE

Identificazione.Revisione = MAP_AIA 001
Data = 0307123
\ Qsm " Q = Preparazione Za //
Verifica DI G. Vidotto
Approvazione DO A. Breda
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ACQUA DI PROCESSO IMPIANTI LAVORAZIONE POLVERI NON FERROSE
ACQUA USO INDUSTRIALE, DA POZZO E DI PROCESSO MICROFILTRATA

LAYOUT QUALITA AMBIENTE E SICUREZZA
approvvigionamento e distribuzione idrica rif. AIA B.19

UNITA PRODUTTIVA DI MAERNE
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